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    : Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D. 
 
 
ABSTRAK 
 
Fenomena harmonisa dalam sistem kelistrikan merupakan permasalahan 
yang sering terjadi. Oleh karena itu, mitigasi harmonisa perlu diperhatikan agar 
dampak negatif dari harmonisa dapat dikurangi. Filter aktif harmonisa merupakan 
salah satu metode yang dapat digunakan untuk mereduksi arus harmonisa. Pada 
penelitian ini dikembangkan filter aktif terkopel fotovoltaik pada kondisi tegangan 
tidak ideal. Topologi filter aktif terkopel fotovoltaik terdiri dari Voltage Source 
Inverter (VSI) dengan sisi tegangan searah Direct Current (DC) diparalel dengan 
fotovoltaik.  
Filter aktif akan menyuplai arus anti harmonisa dan daya reaktif ke jala-jala. 
Arus anti harmonisa akan digunakan untuk mengeliminasi arus harmonisa pada 
jala-jala. Fotovoltaik akan menyuplai daya aktif ke jala-jala melalui pengaturan 
DC-bus VSI. Normalisasi tegangan tidak ideal dilakukan dengan menggunakan 
Phase Lock Loop (PLL) untuk mendeteksi sudut fasa. sudut fasa ini kemudian 
digunakan untuk membangkitkan sinyal tegangan tiga fasa. sinyal tegangan tiga 
fasa hasil normalisi ini kemudian digunakan dalam perhitungan teori p-q untuk 
membangkitkan arus anti harmonisa dalam kondisi tegangan tidak ideal.  
Hasil dari penelitian ini mampu mengurangi kandungan harmonisa, Total 
Harmonic Distortion (THD), dari 28.34% menjadi 2.26% pada pengujian ratting 
desain yang digunakan. Pada penelitian ini hasil analisa data menggunakan 
software Matlab. Dan untuk implementasinya menggunakan mikrokontroler.  
 
Kata kunci: filter aktif terkopel fotovoltaik, Voltage Source Inverter (VSI),  teori 
p-q, tegangan tidak ideal, Phase Lock Loop (PLL),  mikrokontroler. 
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 By    : Moh. Jauhari 
 Student Identity Number : 2215201010 
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ABSTRACT 
 
The phenomenon of harmonics in electrical systems is a problem that often 
occurs. Therefore, mitigation of harmonics is necessary so that the negative 
effects of harmonics can be reduced. Active power filters is one method that can 
be used to reduce harmonic distortion. In this research, the development of active 
power filter coupled photovoltaic under nonideal mains voltages. The active 
power filter topology consists of a Voltage Source Inverter (VSI) arranged in 
parallel with photovoltaic. 
Active power filters will supply anti harmonic currents and reactive power 
into the grid. Anti harmonic currents will be used to eliminate harmonic currents 
in the grid. Photovoltaics will supply the active power to grid by controlling the 
DC-bus VSI. Voltage normalization under nonideal voltage is done using Phase 
Lock Loop (PLL) to detect the phase angle. The phase angle is then used to 
generate three-phase voltage signals. The three-phase voltage signal normalization 
results are then used in the calculation of p-q theory to generate anti harmonic 
currents under nonideal voltage. 
The results of this study were able to reduce the harmonic content, Total 
Harmonic Distortion (THD), from 28.34% to 2.26% in the test design that used. In 
this study, the data analysis obtained using Matlab software. And for 
implementation using microcontroller. 
 
Key words: active power filter coupled photovolaic, Voltage Source Inverter 
(VSI), p-q theory, Nonideal Voltage, Phase Lock Loop (PLL), microcontroller. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
  Perkembangan penggunaan peralatan elektronika daya sebagai antarmuka 
antara beban dan sistem kelistrikan berpengaruh pada kualitas daya listrik 
khususnya timbulnya harmonisa listrik [1]. Arus harmonisa dihasilkan oleh 
beben-beban tidak linier seperti penyearah, pengatur kecepatan motor, dan lain-
lain. Arus harmonisa yang ditimbulkan oleh beban tidak linier akan 
mempengaruhi kualitas daya pada sistem distribusi listrik dan performa peralatan-
peralatan listrik.  
Filter pasif merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mereduksi 
arus harmonisa. Filter pasif ini menggunakan kombinasi induktor dan kapasitor 
untuk menghilangkan frekuensi harmonisa yang telah ditentukan. Kelemahan dari 
filter pasif ini adalah kompensasi harmonisa yang diberikan bersifat tetap, 
sehingga tidak dapat menghilangkan frekuensi harmonisa selain yang telah 
ditentukan. Filter aktif (Active Power Filter, APF) memiliki kelebihan dapat 
mengeliminasi berbagai frekuensi harmonisa yang timbul. Pada filter aktif ini 
terdapat inverter dan kontroler untuk mengatur besaran kompensasi yang 
diberikan untuk mengeliminasi arus harmonisa yang timbul [2]. Dalam 
implementasi di lapangan, sumber tegangan sering kali tidak dalam kondisi 
sinusoidal murni sehingga sinyal tegangan yang akan digunakan oleh filter aktif 
perlu diatur terlebih dahulu. Kondisi ini juga disebut kondisi tegangan tidak ideal. 
Perkembangan penggunaan energi terbarukan ramah lingkungan sangat 
berpengaruh pada bahasan kualitas daya listrik. Penelitian tentang energi 
terbarukan khususnya fotovoltaik (PV) yang terhubung jala-jala listrik mengalami 
perkembangan yang pesat terutama yang berkaitan dangan kualitas daya listrik 
[3]. 
Filter aktif terkopel fotovoltaik merupakan kombinasi sistem dari filter 
aktif dan sumber energi terbarukan yang dalam hal ini adalah fotovoltaik. Dengan 
sistem filter aktif terkopel fotovoltaik ini, filter aktif tidak hanya dapat mereduksi 
arus harmonisa tetapi juga dapat menyuplai daya aktif yang dibangkitkan oleh 
2 
 
fotovoltaik. Filter aktif terkopel fotovoltaik ini dapat dioperasikan pada kondisi 
tegangan sumber tidak ideal dengan normalisasi tegangan tidak ideal sebelum 
diolah oleh teori p-q yang digunakan untuk membangkitkan arus referensi. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Pada penelitian ini yang menjadi permasalahan utama adalah: 
1. Perancangan pengatur arus referensi filter aktif terkopel fotovoltaik pada 
kondisi tegangan tidak ideal dengan mengunakan teori p-q. 
2. Bagaimana pengaruh dan penanganan kondisi tegangan tidak ideal pada 
perhitungan teori p-q dalam pengaturan filter aktif. 
3. Bagaimana pengaruh injeksi daya aktif dari fotovoltaik terhadap efektivitas 
filter aktif terkopel fotovoltaik. 
4. Implementasi pengatur arus referensi filter aktif. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Mikrokontroler yang digunakan adalah STM32F4. 
2. Beban yang digunakan adalah penyearah 6-pulsa dengan tahanan 1000 ohm 
dan rating arus 1 ampere. 
 
1.4 Tujuan  
1. Mendapatkan model filter aktif terkopel fotovoltaik. 
2. Mendapatkan sistem pengaturan filter aktif pada kondisi tegangan sumber 
tidak ideal. 
3. Mengetahui pengaruh injeksi daya aktif fotovolataik pada filter aktif 
terkopel fotovoltaik. 
4. Membuat purwarupa pembangkit arus referensi untuk aplikasi filter aktif 
dengan menggunakan teori p-q. 
 
1.5 Kontribusi Penelitian 
Mengacu pada metode yang digunakan pada pengaturan filter aktif, maka 
diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut: 
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1. Memberikan metode pengaturan filter aktif terkopel fotovoltaik. 
2. Memberikan metode pengaturan filter aktif pada kondisi tegangan tidak 
ideal. 
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BAB II 
FILTER AKTIF PADA SISTEM FOTOVOLTAIK 
TERHUBUNG JALA-JALA 
 
2.1    Filter Aktif Terkopel Fotovoltaik 
Filter aktif terkopel fotovoltaik merupakan filter harmonisa yang terdiri dari 
dua komponen utama, yaitu filter aktif yang disusun paralel dengan beban tidak 
linier dan fotovoltaik yang disusun paralel dengan sisi tegangan searah Direct 
Current (DC) Voltage Source Inverter (VSI). Filter aktif berfungsi untuk 
mengeliminasi harmonisa di sisi sumber berdasarkan sistem kontrol yang 
digunakan. Salain itu, filter aktif juga berfungsi untuk mengkonpensasi daya 
reaktif ke beban. Fotovoltaik pada filter aktif terkopel fotovoltaik dapat 
menginjeksikan daya aktif yang akan disuplai ke sistem [4].   
Gambar 2.1 menunjukkan konfigurasi dari filter aktif terkopel fotovoltaik 
yang terhubung dengan beban tidak linier. Filter aktif terkopel fotovoltaik 
terhubung dengan  jaringan distribusi  melalui  Point of Common Coupling (PCC)  
melalui  induktor LF. Induktor LF bukan sebagai induktor filter (filter pasif) 
melainkan sebagai induktor kopel atau induktor Alternating Current (AC) yang 
berfungsi sebagai tapis pesaklaran VSI [5].  
Tegangan DC fotovoltaik dihubungkan pada konverter DC-DC dengan 
sistem pensakalaran Maximum Power Point Tracking (MPPT) untuk memperoleh 
daya maksimal. Konverter quadratik digunakan sebagai konverter DC-DC karena 
memiliki rasio tegangan masukan dan keluaran yang relatif besar [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Konfigurasi filter aktif terkopel fotovoltaik 
AC
AC
AC
-
+
PCC
PV
Sumber
Beban Tidak Linier
Filter aktif
LF
Konverter
DC-DC
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Tata letak induktor, kapasitor, dioda, dan saklar pada konverter quadratik 
seperti ditunjukkan Gambar 2.2. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2  Topologi konverter quadratik 
Hubungan tegangan masukan dan keluaran seperti pada persamaan barikut : 
vout
vin
=
1
(1 − D)2
 
dengan D adalah duty cycle.  
Untuk menghitung komponen induktor dan kapasitor dapat dilakukan 
dengan menggunakan persamaan barikut [7]: 
nilai induktor L2 dihitung berdasar persamaan (2.2): 
L2min =
D(1 − D)2R
2fs
 
nilai induktor L1 dihitung berdasar persamaan (2.3): 
L1min =
D(1 − D)4R
2fs
 
nilai kapasitor C2 dihitung berdasar persamaan (2.4):  
C2=Vout
D
∆VoutRfs
 
nilai kapasitor C1 dihitung berdasar persamaan (2.5): 
C1=Vout
D
(1-D)∆VC1R.fs
 
Dengan  R   = tahanan beban 
 fs   = frekuensi pensaklaran 
 ∆Vout = riak tegangan keluaran 
 ∆VC1  = riak tegangan kapasitor C1 
   
(2.1) 
(2.2) 
(2.3) 
(2.4) 
(2.5) 
+
-
VoutC2SC1
L2L1
D2
D3D1
Vin
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Kapasitor pada sisi DC VSI dapat dihitung dengan menganalisis energi yang 
yang tersimpan pada kapasitor seperti pada persamaan (2.6) dan (2.7) berikut [8]:  
 
∫ P. cos(ωt)
t2
t1
=
1
2
C ((Vdc2)
2 − (Vdc1)
2) 
 
Cmin =
P
ω1. Vdc.∆Vdc
 
 
Dengan  P    = kapasitas daya filter aktif 
C  = kapasitor filter aktif 
Cmin  = nilai minamal kapasitor filter aktif 
 Vdc  = tegangan sisi DC filter aktif 
 ∆Vdc = riak tegangan sisi DC filter aktif 
  
2.2 Sistem Kontrol Filter Aktif Terkopel Fotovoltaik Menggunakan Teori 
p-q 
Pola penyalaan saklar VSI yang terdapat pada filter aktif untuk 
menginjeksikan arus anti harmonisa ditentukan oleh arus referensi. Arus referensi 
dibandingkan dengan arus anti harmonisa  yang diinjeksikan dengan 
menggunakan hysterisis current control. Kemudian akan diperoleh pola 
penyaklaran untuk mengatur VSI.  Arus referensi pada penelitian ini dihitung 
dengan menggunakan teori p-q. Besaran tegangan dan arus tiga fasa hasil 
pengukuran dalam koordinat abc akan ditransformasikan menjadi koordinat αβ 
menggunakan transformasi clarke. Persamaan  (2.8) dan (2.9) masing-masing 
merupakan matrik transformasi tegangan dan arus dari koordinat abc menjadi 
koordinat αβ.  
[
vα
vβ
] = √
2
3
[
 
 
 1
−1
2
−1
2
0
√3
2
√3
2 ]
 
 
 
[
va
vb
vc
] 
(2.6) 
(2.7) 
(2.8) 
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[
iα
iβ
] = √
2
3
[
 
 
 1
−1
2
−1
2
0
√3
2
√3
2 ]
 
 
 
[
ia
ib
ic
] 
Daya aktif dan daya reaktif sesaat berdasarkan teori p-q dapat dinyatakan 
dengan komponen tegangan dan arus pada koordinat αβ seperti pada persamaan 
(2.10) [9].  
[
p
q] = [
vα vβ
-vβ vα
] [
iα
iβ 
] 
Daya sesaat p dan q pada persamaan (2.10) terdiri dari komponen AC (p~ dan q~) 
dan DC (P dan Q), sehingga:  
[
p
q] = [
P +  p~ 
Q +  q~ 
] 
Besar arus sumber sebagai fungsi dari daya p dan q adalah:  
[
iα
iβ
] =
1
vα
2+ vβ
2
[
vα -vβ
vβ vα
] [
p
q] 
Dari persamaan (2.11) dan persamaan (2.12) dapat diketahui bahwa untuk 
mengeliminasi daya reaktif dari sisi sumber adalah dengan membuat negatif nilai 
q pada persamaan (2.12). Untuk memisahkan komponen harmonisa arus sumber, 
daya p hanya menggunakan komponen AC p~. Kemudian  besar daya dari  
fotovoltaik ditambahkan. Rugi daya pada VSI direperentasikan sebagai Ploss. 
sehingga arus referensi yang dibangkitkan adalah :  
[
iα-ref
iβ-ref
] =
1
vα
2+ vβ
2
[
vα -vβ
vβ vα
] [
p~ − Ploss + PPV
-q
] 
Arus referensi pada persamaan (2.13) kemudian ditransformasikan dari 
koordinat αβ menjadi menjadi koordinat abc dengan persamaan (2.14) berikut: 
(2.10) 
(2.11) 
(2.12) 
(2.13) 
(2.9) 
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[
ia-ref
ib-ref
ic-ref
] = √
2
3
[
 
 
 
 
1 0
−1
2
√3
2
−1
2
−√3
2 ]
 
 
 
 
[
iα-ref
iβ-ref
] 
Langkah teori p-q untuk membangkitkan arus referensi filter aktif seperti 
ditunjukkan blok diagram pada Gambar 2.3. 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Blok diagram perhitungan teori p-q 
 
2.3 Performansi Teori p-q pada Pembangkitan Arus Referensi Filter Aktif 
 
Tegangan jala-jala dapat mengalami cacat gelombang karena berbagai 
kondisi abnormal sehingga dalam kondisi real, tegangan jala-jala tidak selalu 
dalam kondisi sinusoidal murni. Dalam perhitungan arus referensi berdasarkan 
teori p-q konvensional, bentuk gelombang tegangan diasumsikan dalam kondisi 
sinusoidal murni. 
Persamaan (2.13) menunjukkan perhitungan untuk membangkitkan arus 
referensi. Nilai tegangan  pada persamaan (2.13) akan bernilai konstan pada 
kondisi tegangan ideal. Namun dalam kondisi tegangan terdistorsi, nilai tegangan 
tidak akan bernilai konstan sehingga arus referensi yang dibangkitkan bukan 
gelombang arus yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengkompensasi gelombang 
harmonisa. oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa performa teori p-q akan turun 
jika diaplikasikan pada kondisi tegangan tidak ideal. 
 
 
(2.14) 
LPF
Vα 
 Vβ 
p
q
p~
q Perhitungan 
Ia-ref 
Ib-ref 
Ic-ref
Pers. (2.14)
 Perhitungan 
Iα-ref
Iβ-ref
Pers. (2.13)
Perhitungan  
p-q 
Pers. (2.10) 
 
PI
Vdc-ref
Vdc Ploss +
-
Clarke 
transform 
Pers. (2.8)
 
[
vα
vβ
] 
 
[
iα
iβ
] 
 
[
ia
ib
ic
] 
 
[
va
vb
vc
] 
Clarke 
transform 
Pers. (2.9)
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BAB III 
SIMULASI FILTER AKTIF TERKOPEL FOTOVOLTAIK 
PADA KONDISI TEGANGAN TIDAK IDEAL 
 
3.1 Strategi Pembangkitan Arus Referensi pada Filter Aktif Terkopel 
Fotovoltaik pada Kondisi Tegangan tidak Ideal 
Untuk mengatasi kelemahan teori p-q pada kondisi tegangan tidak ideal, 
maka pada penelitian tegangan sumber yang tidak ideal dinormalisasi dengan 
menggunakan Phase Lock Loop (PLL) untuk mendeteksi fasa, kemudian dari fasa 
tersebut akan dibangkitkan sinyal gelombang tiga fasa berdasarkan persamaan 
(3.1).  Gambar 3.1 menunjukkan konfigurasi sistem APF+PV dengan perhitungan 
teori p-q pada kondisi tegangan tidak ideal. Notasi APF+PV menunjukkan sistem 
filter aktif terkopel fotovoltaik. 
[
va
vb
vc
] = 220√2 [
sin(ωt)
sin(ωt − 120o)
sin(ωt + 120o)
] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Konfigurasi APF+PV dengan perhitungan teori p-q pada kondisi 
tegangan tidak ideal 
(3.1) 
A
B
C
A
B
C
+
-
g
A
B
C
+
-
+
+
+
+ + +
+
+
Sumber tiga fasa Beban Non-linier
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controller
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Sensor 
arus
Pers. (3.1)
Pers. (2.8) Pers. (2.9)
LPF
Vα 
 Vβ 
p
q
p~
q Perhitungan
Ia-ref 
Ib-ref
Ic-ref  
Eq. (2.14)
  
Perhitungan 
Iα-ref
Iβ-ref
Pers. (2.13)
Perhitungan 
p-q
Pers. (2.10) 
 
PI
Vdc-ref
VdcPloss
+
-
PV
Konverter
DC-DC
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3.2 Simulasi Filter Aktif Terkopel Fotovoltaik pada Kondisi Tegangan 
Tidak Ideal 
 
Pada bagian sub-bab ini akan didefinisikan kondisi tegangan tidak ideal 
sebelum dilakukan simulasi sistem secara keseluruhan. Tegangan ideal adalah 
tegangan sinusoidal murni sedangkan tegangan tidak ideal adalah tegangan sinus 
yang terdistorsi dan atau tidak seimbang [10]. Tegangan ideal seperti ditunjukkan 
pada persamaan (3.1).  
[
va
vb
vc
] = Vrms√2 [
sin(ωt)
sin(ωt − 120o)
sin(ωt + 120o)
] 
 
Tegangan tidak seimbang adalah tegangan tiga fasa yang  memiliki besar 
amplitudo dan pergeseran fasa tidak sama. Tegangan tidak seimbang dapat 
dinyatakan dalam tegangan urutan posistif dan negatif seperti pada persamaan 
(3.2). 
[
vau
vbu
vcu
] = [
vau+
vbu+
vau+
] + [
vau-
vbu-
vau-
] 
 
Persamaan (3.2) menjelaskan tegangan tidak seimbang merupakan 
penjumlahan dari komponen urutan positif  vau+, vbu+, vcu+, dan komponen negatif 
vau-, vbu-, vcu-.  
Tegangan terdistorsi sering dijumpai pada sistem kelistrikan distribusi. 
Tegangan terdistorsi pada dasarnya terjadi karena terdapat komponen harmonisa 
yang menumpang pada komponen fundamental tegangan. Tegangan terdistorsi 
dapat dinyatakan persamaan (3.3) sebagai berikut.  
 
[
vad
vbd
vcd
] = [
vaf
vbf
vaf
] + [
vah
vbh
vah
] 
 
Tegangan vaf, vbf, vcf, merupakan komponen fundamendal pada masing-
masing fasa sedangkan tegangan vah, vbh, vch, merupakan komponen harmonisa 
yang dapat terdiri pada beberapa orde. 
(3.1) 
(3.2) 
(3.3) 
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Konfigurasi sistem APF+PV seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 
disimulasikan dengan MATLAB/Simulink untuk mengetahui performa dari 
sistem. Time sampling yang digunakan adalah 0.000006 s.  
Skenario yang dilakukan pada saat simulasi meliputi, aliran daya dari 
sumber, PV dan beban. Time line simulasi dilakukan selama 0.2s dengan 0.1s 
pertama sistem beroperasi sebagai APF murni kemudian pada detik selanjutnya 
daya dari PV diinjeksikan. Simulasi terhadap kondisi tegangan dilakukan pada 
kondisi tegangan ideal, tidak seimbang, dan terdistorsi. 
Tabel 3.1 menunjukkan parameter yang digunakan dalam melakukan 
simulasi filter aktif terkopel fotovoltaik. Komponen yang digunakan dihitung 
berdasarkan persamaan (2.2) – (2.7). 
 
Tabel 3.1 Parameter simulasi filter aktif terkopel fotovoltaik 
Parameter Value 
VSumber 3∅ 380 volt 
frekuensi 50 Hz 
Beban Penyearah 6-pulsa 350 watt, 10 var 
VDC 850 volt 
Kapasitor DC-link  20 uF 
Induktor filter LF 55 mH 
PPV 250 watt 
Konstanta PI Kp = 10, K1 = 15 
Komponen konvereter 
L1 = 25 μH, L2 = 150 μH,  
C1 = 68,544 μF, C2 = 52,735 μF 
 
3.2.1 Daya Aktif dan Daya Reaktif pada Sistem Filtrer Aktif Terkopel 
Fotovoltaik 
Filter aktif terkopel fotovotaik secara aktif dikontrol untuk dapat menyuplai 
daya aktif dan reaktif ke beban dan atau ke jala-jala. Simulasi dilakukan dengan 
kondisi beban kostan 350 Watt dan 10 Var. Sistem berfungsi sebagai filter aktif 
murni pada saat t=0.02s sampai t=0.1s, pada rentang waktu ini, semua kebutuhan 
daya aktif beban dilayani oleh sumber. kemudian pada rentang waktu t=0.1s 
sampai t=0.2s daya dari PV diinjeksikan sehingga kebutuhan daya aktif beban 
disumplai oleh sumber dan PV. Sedangkan untuk daya reaktif, semua kebutuhan 
14 
 
beban dilayani oleh filter aktif. Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 masing-masing 
menunjukkan hubungan daya aktif dan reaktif antara sumber, beban, dan 
APF+PV. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem APF+PV sudah dapat 
mengontrol aliran daya aktif dan reaktif yang diinjeksikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Kurva hubungan daya aktif antara sumber, beban dan APF+PV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Kurva hubungan daya reaktif antara sumber, beban dan APF+PV 
 
3.2.2 Tegangan Sisi DC pada Sistem Filter Aktif Terkopel Fotovoltaik 
Sesuai dengan perancangan, tegangan sisi DC dijaga konstan pada tegangan 
referensi 850 volt. Gambar 3.4 menunjukkan tegangan sisi DC sudah dapat dijaga 
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konstan sesuai tegangan referensi meskipun terjadi proses injeksi daya dari PV 
pada saat t =0.1 s. hal ini menunjukkan bahwa regulator tegangan sisi DC sudah 
berkerja optimal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Tegangan sisi DC APF+PV 
 
3.2.3 Simulasi pada Kondisi Tegangan Ideal 
Bentuk tegangan sumber pada kondisi ideal ini adalah sinusoidal murni. 
Besar tegangan sumber yang digunakan seperti pada persamaan (3.1) dengan 
Vrms = 220 volt. Gambar 3.5 menunjukkan hasil simulasi pada kondisi ideal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Hasil simulasi pada kondisi tegangan sumber ideal 
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Pada penelitian ini, analisis kandungan komponen harmonisa dilakukan 
dengan menggunakan Fast Fourier Trasform (FFT) Analysis dengan frekuensi 
maksimal yang digunakan dalam perhitungan Total Hamonic Distorsion (THD) 
adalah 1000 Hz. Magnitudo komponen fundamental dan komponen harmonisa 
dinyatakan dalam satuan persen. Magnitudo pada orde satu atau pada frekuensi 
fundamental akan bernilai 100% yang merupakan magnitudo terbesar, sedangkan 
pada orde lain akan bernilai lebih kecil daripada orde satu. Gambar 3.6 – 3.8 
menunjukkan spektrum harmonisa pada kondisi tegangan ideal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 THD arus sumber sebelum dikompensasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF 
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Gambar 3.8 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF+PV 
 
Dari hasil simulasi nilai THD arus sumber sebelum dikompensasi adalah 
28.34% seperti yang ditunjukkan Gambar 3.6. Sedangkan setelah dikompensasi, 
nilai THD arus sumber adalah 2.26 % ketika sistem beroperasi sebagai APF murni 
seperti ditunjukkan pada Gambar 3.7. Ketika APF dikopel dengan PV, nilai THD 
arus sumber adalah 2.38% seperti yang ditujukkan Gambar 3.8.  
Hasil simulasi pada kondisi ideal ini akan dijadikan sebagai data 
pembanding dengan hasil simulasi pada kondisi tegangan sumber tidak ideal. 
 
3.2.4 Simulasi pada Kondisi Tegangan Sumber tidak Seimbang 
Bentuk tegangan sumber tidak seimbang seperti pada persamaan (13) adalah 
sebagai barikut: 
 
[
va
vb
vc
] = 220√2 [
sin(ωt)
sin(ωt − 120o)
sin(ωt + 120o)
] + 31.11 [
sin(ωt)
sin(ωt + 120o)
sin(ωt − 120o)
] 
 
Gambar 3.9 menunjukkan hasil simulasi pada kondisi tegangan tidak 
seimbang. Komponen gelombang urutan negatif sebesar 10% pada tegangan 
sumber menyebabkan tegangan sumber tidak seimbang. Perhitungan bentuk arus 
referensi dengan teori p-q pada kondisi tegangan tidak ideal ini akan 
menyebabkan THD yang dihasilkan relatif lebih besar dibandingkan pada kondisi 
tegangan sumber ideal. Gambar 3.10 dan Gambar 3.11 masing-masing 
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menunjukkan THD kondisi tegangan tidak seimbang pada saat sistem beroperasi 
sebagai APF murni dan pada saat sistem beroperasi sebagai APF+PV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.9. Hasil simulasi pada kondisi tegangan sumber seimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF pada 
kondisi tegangan tidak seimbang 
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Gambar 3.11 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF+PV pada 
kondisi tegangan tidak seimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.12 Hasil simulasi pada kondisi tegangan sumber tidak seimbang dengan 
normalisasi tegangan sumber 
 
Dari Gambar 3.10 dan Gambar 3.11 diketahui bahwa kandungan harmonisa 
pada mode APF adalah 7.21% dan 9.73% pada saat mode APF+PV. Hasil ini 
lebih besar jika dibandingkan pada kondisi tegangan sumber ideal.  
Simulasi juga dilakukan pada kondisi tegangan tidak seimbang dengan 
normalisasi sinyal tegangan sumber sebelum dilakukan perhitungan arus referensi. 
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Gambar 3.12 menunjukkan hasil simulasi dengan normalisasi tegangan sumber 
pada kondisi tegangan tidak seimbang. Gambar 3.13 dan dan gambar 3.14 
menunjakkan THD arus sumber pada saat sistem beroperasi APF murni dan pada 
saat beroperasi APF+PV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.13 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF dengan 
normalisasi tegangan sumber pada kondisi tegangan tidak seimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.14 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF+PV 
dengan normalisasi tegangan pada kondisi tegangan tidak seimbang 
 
Normalisasi tegangan pada kondisi tegangan tidak seimbang ini 
menyebabkan THD yang dihasilkan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan 
tanpa normalisasi  tegangan. Pada simulasi kondisi tegangan tidak seimbang ini, 
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THD arus sumber turun dari 7.21% menjadi 3.29% pada mode APF, dan turun 
dari 9.73% menjadi 5.53% pada mode APF+PV. 
  
3.2.5 Simulasi pada Kondisi Tegangan Terdistorsi 
Pada simulasi ini digunakan harmonisa ke-3 dan ke-5 seperti pada 
persamaan berikut 
[
va
vb
vc
] = 220√2 [
sin(ωt)
sin(ωt − 120o)
sin(ωt + 120o)
] + 31.11 [
sin(3ωt)
sin(3ωt − 120o)
sin(3ωt + 120o)
]
+ 24.89 [
sin(5ωt)
sin(5ωt − 120o)
sin(5ωt + 120o)
] 
 
Hasil simulasi pada kondisi tegangan terdistorsi ditunjukkan pada Gambar 
3.15. THD pada kondisi tegangan terdistorsi ditunjunjukkan pada Gambar 3.16 
dan Gambar 3.17. 
THD pada kondisi tegangan sumber terdistorsi relatif lebih besar jika 
dibandingkan pada kondisi tegangan ideal. Pada saat sistem beroperasi sebagai 
APF murni, THD arus sumber adalah 10.50% seperti ditunjukkan Gambar 3.16. 
Sedangkan saat beroperasi sebagai APF+PV memiliki THD 8.15% seperti yang 
ditunjukkan Gambar 3.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.15 Hasil simulasi pada kondisi tegangan sumber terdistorsi  
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Gambar 3.16 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF pada 
kondisi tegangan terdistorsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.17 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF+PV pada 
kondisi tegangan terdistorsi 
 
Simulasi juga dilakukan dengan melakukan normalisasi sinyal tegangan 
terlebih dahulu sebelum melakukan proses perhitungan arus referensi. Gambar 
3.18 menunjukkan hasil simulasi pada kondisi tegangan terdistrosi dengan 
normalisasi tegangan. 
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Gambar 3.18. Hasil simulasi pada kondisi tegangan sumber terdistorsi dengan 
normalisasi tegangan sumber 
 
THD arus sumber yang dihasilkan pada kondisi tegangan terdistorsi dengan 
normalisasi tegangan seperti ditunjukkan Gambar 3.19 dan Gambar 3.20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.19 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF dengan 
normalisasi tegangan sumber pada kondisi tegangan terdistorsi 
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Gambar 3.20 THD arus sumber setelah dikompensasi pada mode APF dengan 
normalisasi tegangan sumber pada kondisi tegangan terdistorsi 
 
Hasil simulasi pada kondisi tegangan terdistorsi ini menunjukkan bahwa 
akurasi teori p-q menurun sehingga THD yang dihasilkan relatif lebih besar jika 
dibandingkan pada kondisi tegangan ideal. Hasil simulasi pada tegangan 
terdistorsi ini menunjukkan bahwa normalisasi tegangan dapat meningkatkan 
akurasi teori p-q. Dengan normalisasi tegangan pada simulasi tegangan terdistorsi 
ini, THD arus sumber turun dari 10.50% menjadi 2.69% pada mode APF murni. 
Dan pada mode APF+PV, THD turun dari 8.15% menjadi 2.86%. 
 
3.3 Efektivitas Filter Aktif Terkopel Fotovoltaik Terhadap Injeksi Daya 
Aktif Fotovoltaik 
Pada bagian ini akan dianalisis pengaruh injeksi daya aktif dari fotovoltaik 
yang disusun paralel dengan filter aktif terhadap kinerja dari sistem filter aktif 
terkopel fotovoltaik dalam mengkompensasi arus harmonisa. Injeksi daya aktif 
dari fotovoltaik akan mengubah bentuk gelombang arus referensi atau arus 
kompensasi yang dibangkitkan oleh teori p-q untuk mengkompensasi arus 
harmonisa.  
Daya aktif yang dibangkitkan fotovoltaik pada sistem filter aktif terkopel 
fotovoltaik digunakan untuk mengkompensasi daya aktif yang dikonsumsi beban. 
Besar daya aktif dari sumber jala-jala akan digantikan oleh daya aktif yang 
dibangkitkan oleh fotovoltaik. Daya aktif yang dibangkitkan oleh fotovoltaik akan 
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diinjeksikan pada jala-jala jika daya aktif yang dibangkitkan fotovoltaik melebihi 
daya aktif yang dibutuhkan oleh beban. Dalam kondisi seperti ini daya aktif pada 
jala-jala akan bernilai negatif. 
Untuk menguji efektivitas filter aktif ketika dikopel dengan fotovoltaik, 
maka akan dilakukan simulasi pada beberapa kondisi. Yaitu pada saat kebutuhan 
daya aktif beban dilayani oleh jala-jala dan fotovoltaik seperti yang telah 
dilakukan pada simulasi point sub-bab 3.2.c. Simulasi juga dilakukan pada saat 
kebutuhan daya aktif beban dilayani sepenuhnya oleh fotovoltaik sehingga arus 
sumber mendekati nol. Dan yang terakhir, simulasi dilakukan pada kondisi 
kelebihan daya aktif yang dibangkitkan fotovoltaik diinjeksikan pada jala-jala. 
Gambar 3.21 menunjukkan hasil simulasi pada saat gelombang arus sumber 
mendekati nol. Sedangkan Gambar 3.22 menunjukkan THD pada arus sember 
mendekati nol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.21 Hasil simulasi pada saat arus sumber mendekati nol 
 
Gambar 3.21 menunjukkan bahwa arus sumber mendekati nol ketika 
kebutuhan daya aktif beban dilayani oleh fotovoltaik sepenuhnya. Besar arus 
sumber pada simulasi ini adalah 0.04 ampere. Nilai THD arus pada hasil simulasi 
adalah 21.35% seperti pada Gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 THD arus sumber pada saat arus sumber mendekati nol 
 
Simulasi selanjutnya adalah pada saat daya aktif yang dibangkitkan oleh 
fotovoltaik juga diinjeksikan pada jala-jala. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
daya aktif pada jala-jala bernilai negatif dengan arus sebesar 4.6 ampere. Gambar 
3.23 menunjukkan hasil simulasi pada saat daya aktif fotovoltaik diinjeksikan 
pada jala-jala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.23 Hasil simulasi pada saat injeksi daya fotovoltaik pada jala-jala 
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Gambar 3.24 THD arus sumber  pada saat injeksi daya fotovoltaik pada jala-jala 
 
Pada Gambar 3.23 dapat dilihat bahwa fasa arus sumber berbeda 180o 
terhadap tegangan. Hal ini menunjukkan daya aktif pada jala-jala bernilai negatif. 
Pada kondisi seperti ini, kelebihan daya dari fotovoltaik diinjeksikan pada jala-
jala. Gambar 3.24 menunjukkan THD pada saat injeksi daya fotovoltaik pada jala-
jala dengan besar arus sumber 4.6 ampere. 
Dari beberapa simulasi tentang efektivitas filter aktif terkopel fotovotaik 
terhadap injeksi daya aktif fotovoltaik dapat disimpulkan bahwa THD arus 
sumber akan semakin besar jika injeksi daya aktif dari fotovoltaik menyebabkan 
arus sumber mendekati nol. Gambar 3.25 menunjukkan grafik efektivitas filter 
aktif terkopel fotovotaik terhadap injeksi daya aktif fotovoltaik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.25 Grafik efektivitas filter aktif terkopel fotovotaik terhadap injeksi 
daya aktif fotovoltaik 
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BAB IV 
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGKITAN 
ARUS REFERENSI FILTER AKTIF HARMONISA 
 
4.1 Spesifikasi Perangkat Keras Pembangkit Arus Referensi Filter Aktif 
Pengujian yang akan dilakukan untuk mengetahui performa pembangkit 
arus referensi filter aktif adalah dalam skala laboratorium. Spesifikasi purwa rupa 
yang diimplementasikan disesuaikan dengan ketersedian komponen di pasaran 
dan instrumentasi pendukung di laboratorium. Tabel 4.1 menunjukkan spesifikasi 
Pembangkit arus referensi filter aktif 
Tabel 4.1 Spesifikasi pembangkit arus referensi filter aktif 
 
 
 
 
 
4.2 Implementasi Pembangkit Arus Referensi Filter Aktif 
Konfigurasi pembangkit arus referensi filter aktif tediri dari dua blok utama 
yaitu blok sensor yang berfungsi sebagai masukan dan blok mikrokontroler yang 
merupakan blok perhitungan arus referensi dengan teori p-q seperti pada Gambar 
4.1. 
 
 
 
Gambar 4.1 Blok diagram pembangkit arus referensi filter aktif 
 
4.2.a Desain Sensor 
Sensor tegangan dan sensor arus digunakan untuk mendapatkan bentuk 
tegangan dan arus dari sumber. sensor tegangan menggunakan trafo step-down 
220/3 volt sedangkan sensor arus  menggunakan transformator arus (CT) 50/5 A. 
Parameter Value 
VSumber 3∅ 380 volt 
Frekuensi 50 Hz 
Beban Penyearah 6-pulsa, 350 watt 
Mikrokontroler STM32F4 
Sensor tegangan 
tiga fasa
Sensor arus 
tiga fasa
Mikrokontroler-STM32F4
(Perhitungan teori p-q)  
Arus Referensi 
tiga fasa
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Mikrokontroler  STM32F4 hanya dapat membaca besaran sinyal DC dengan 
batas amplitude 0-3 volt. Oleh sebab itu sinyal AC yang diperoleh dari sensor 
perlu dijadikan AC offset terlebih dahulu sebalum diolah oleh mikrokontroler. 
Rangkaian non-inverting adder digunakan untuk menjadikan sinyal AC offset 
sehingga nilai negatif dapat dibaca oleh mikrokontroler. Detail skematik sensor 
yang digunakan terdapat pada lampiran.  
 
4.2.b Mikrokontroler 
STM32F4 adalah modul dari ST Electronic berbasiskan mikrokontroler 
arsitektur ARM 32bit dengan prosesor STM32F407VGT6. Mikrokontroler 
STM32F4 terdiri dari 100 pin yang dapat diperogram termasuk dari pin ground, 3 
volt, 4 volt. Untuk Chip STM32F407VGT6 mempunyai banyak fitur yang dapat 
digunakan, seperti I/O, Timer, ADC, dan DMA. Kecepatan clock nya bisa 
mencapai 168 MHz sehingga memungkinkan untuk mengerjakan perintah 
program yang cukup yang panjang dengan cukup singkat. Catu daya dari 
mikrokontroler ini menggunakan tegangan USB 5 volt [11].  
Pemrograman pada miktrokontroler dapat menggunakan  
MATLAB/Simulink dengan program waijung blok set [12]. Gambar 4.2 
menunjukkan langkah perhitungan teori p-q yang diperogram dengan 
MATLAB/Simulink. Time sampling yang digunakan pada pemrograman adalah 
Ts=1/(50*10000).  Penjelasan mengenai pemrograman dengan MATLAB lebih 
lanjut terdapat pada lampiran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Permrograman STM32F4 menggunakan MATLAB 
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Gambar 4.3 menunjukkan implemantasi perangkat keras dari pembangkit 
arus referensi filter aktif harmonisa. Sedangkan Gambar 4.4 menunjukkan proses 
pengujian dan pengambilan data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Pembangkit arus referensi filter aktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Proses pengujian pembangkit arus referensi filter aktif 
Sensor arus tiga fasa
Mikrokontroler 
STM32F4
Rektifier 6-pulsa
Sensor tegangan tiga fasa
Catu daya
Sumber tiga fasa
Pemabngkit arus referensi
Hasil tampilan 
oscilloscope 
Beban – reostat
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4.3 Pengujian  Gelombang Keluaran Pembacaan Sensor 
Akurasi bentuk gelombang tegangan dan arus dari hasil pembacaan sensor 
sangat berpengaruh pada bentuk arus referensi yang dihasilkan oleh teori p-q. 
Oleh sebab itu, harus dipastikan bahwa bentuk gelombang tegangan dan arus dari 
pembacaan sensor sudah mewakili bentuk sebenarnya. Gambar 4.5 menunjukkan 
hasil pembacaan gelombang tegangan tiga fasa (Line-neutral) sedangkan Gambar 
4.6 menunjukkan pembacaan gelombang arus sumber ketika dibebani penyearah 
6-pulsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Hasil pembacaan sensor gelombang tegangan tiga fasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Hasil pembacaan sensor gelombang arus sumber tiga fasa dengan 
beban penyearah 6-pulsa 
Va Vb Vc 
Isa Isb Isc 
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Pengambilan data pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 dilakukan dengan 
Time/div = 10 ms. Bentuk tegangan sumber adalah sinusoidal murni dengan 
frekuensi sudah sama dengan frekuensi sistem 50 Hz. Sedangkan untuk 
gelombang arus sumber mengalami distorsi akibat beban tidak linier. Bentuk arus 
sumber yang terdistorsi ini kemudian akan diperbaiki dengan menambahkan arus 
referensi atau arus kompensasi. 
 
4.4 Pengujian Pembangkitan Arus Referensi Filter Aktif 
  Bentuk gelombang arus sumber pada fasa a ditunjukkan pada Gambar 4.7. 
Pada Gambar 4.7 ini, gelombang arus masih belum dikompensasi sehingga bentuk 
gelombangnya tidak sinusoidal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Bentuk gelombang arus sumber sebelum dikompensasi 
 
Spektrum harmonisa dan nilai THD pada hasil implementasi dianalisis 
dengan menggunakan FFT Analysis yang terdapat pada MATLAB/Simulink. 
Metode analisis ini seperti yang telah dilakukan pada proses analisis hasil 
simulasi. Data sinyal arus dalam domain waktu yang diperoleh dari hasil 
implementasi kemudian di-import pada MATLAB/Simulink untuk dianalisis.  
Gambar 4.8 menunjukkan nilai THD arus sumber hasil implementasi 
sebelum dikompensasi sebesar 32.32%. Nilai THD arus sumber ketika dibebani 
penyearah 6-pulsa hasil implementasi lebih besar jika dibandingkan THD hasil 
simulasi. Hal ini dipengaruhi oleh akurasi pembacaan sensor arus. 
Isa  
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Gambar 4.8 THD arus sumber hasil implementasi sebelum dikompensasi 
 
Bentuk gelombang arus sumber yang mengandung harmonisa seperti pada 
Gambar 4.7 kemudian diperbaiki dengan menambahkan arus referensi. Arus 
referensi merupakan arus harmonisa dengan tanda yang berlawanan sehingga jika 
arus referensi dan arus harmonisa dijumlahkan akan saling mengeliminasi. 
Gambar 4.9 merupakan bentuk gelombang arus sumber setelah dikompensasi. 
Chanel-1 pada Gambar 4.9 menunjukkan gelombang arus sumber yang telah 
dikompensasi. Chanel-2 pada Gambar 4.9 menunjukkan bentuk gelombang arus 
referensi yang diperoleh dengan perhitungan teori p-q.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Bentuk gelombang arus. Chanel-1 arus sumber setelah dikompensasi. 
Chanel-2 arus referensi 
Isa’  
Ia-ref  
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Gambar 4.10 THD arus sumber hasil implementasi setelah dikompensasi 
 
Gambar 4.10 menunjukkan spektrum harmonisa arus sumber hasil 
impelementasi setelah dikompensasi. Dari Gambar 4.10 ini, dapat diketahui 
bahwa Nilai THD arus sumber turun menjadi 3.91% setelah dikompensasi. 
Pengujian juga dilakukan pada kondisi tegangan sumber tidak ideal untuk 
mengetahui pengaruh kondisi tegangan sumber terhadap arus referensi yang 
dibangkitkkan oleh teori p-q dalam memperbaiki harmonisa. Gambar 4.11 
menunjukkan tegangan tiga fasa tidak seimbang. Gelombang tidak seimbang ini 
diperoleh dengan mengatur nilai AC offset pada sensor tegangan sehingga nilai 
puncak gelombang masing-masing fasa akan berbeda. Gelombang tiga fasa tidak 
seimbang ini akan digunakan sebagai sinyal masukan dalam perhitungan teori p-q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Gelombang tegangan tiga fasa tidak seimbang 
Va Vb Vc 
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Gambar 4.12 Bentuk gelombang arus pada kondisi tegangan tidak seimbang. 
Chanel-1 arus sumber setelah dikompensasi. Chanel-2 arus referensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.13 THD arus sumber hasil implementasi setelah dikompensasi pada 
kondisi tegangan tidak seimbang 
 
Gambar 4.12 menunjukkan hasil gelombang arus sumber setelah 
dikompensasi pada kondisi tegangan tidak seimbang. Bentuk gelombang arus 
yang dihasilkan setelah dikompensasi tidak berbentuk sinusoidal murni. Nilai 
THD arus sumber hasil implementasi pada kondisi tegangan tidak seimbang 
sebesar 30.68% seperti yang ditunjukkan Gambar 4.13. Nilai THD ini relatif lebih 
besar jika dibandingkan THD arus sumber pada kondisi tegangan ideal. Hal ini 
disebabkan arus referensi yang dibangkitkan oleh teori p-q tidak akurat dalam 
mengkompensasi arus harmonisa pada kondisi tegangan tidak seimbang. 
Isa’  
Ia-ref  
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Pengujian yang terakhir adalah pada kondisi tegangan terdistorsi. Gambar 
4.14 menunjukkan gelombang tegangan tiga fasa terdistorsi. Gelombang 
terdistorsi ini diperoleh dengan menambahkan induktor pada masing-masing fasa 
beban penyearah 6-pulsa. Induktor ini akan berpengaruh pada proses pensaklaran 
penyearah 6-pulsa sehingga akan menyebabkan tegangan sumber terdistorsi. 
Gelombang tegangan terdistorsi ini akan dijadikan masukan pada perhitungan 
teori p-q untuk membangkitkan gelombang arus referensi. Gambar 4.15 
menunjukkan THD gelombang tegangan sumber yang tedistorsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.14 Gelombang tegangan tiga fasa terdistorsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.15 THD tegangan sumber yang terdistorsi 
 
Va Vb Vc 
38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.16 Bentuk gelombang arus pada kondisi tegangan terdistorsi. Chanel-1 
arus sumber setelah dikompensasi. Chanel-2 arus referensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.17 THD arus sumber hasil implementasi setelah dikompensasi pada 
kondisi tegangan terdistorsi 
 
Gelombang arus hasil kompensasi pada kondisi tegangan terdistorsi seperti 
ditunjukkan Gambar 4.16. Pada kondisi terdistorsi ini, arus sumber hasil 
kompensasi tidak berbentuk sinusoidal murni. Nilai THD arus sumber hasil 
kompensasi pada kondisi tegangan terdistorsi sebesar 7.42% seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.17. Arus referensi yang dibangkitkan teori p-q pada 
kondisi tegangan terdistorsi tidak secara akurat mengkompensasi gelombang arus 
harmonisa sehingga arus hasil kompensasi tidak berbentuk sinusoidal murni. 
Isa’  
Ia-ref  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil simulasi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh 
dari simulasi dan implementasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Metode pengontrolan filter aktif dengan menggunakan teori p-q dapat 
menurunkan kandungan harmonisa dari 28.34% menjadi 2.26% pada 
simulasi rating yang digunakan. 
2. Akurasi teori p-q dalam mengeliminasi harmonisa menurun pada kondisi 
simulasi tegangan tidak ideal. 
3. Metode normalisasi sinyal tegangan dengan menggunakan PLL yang 
digunakan pada kondisi tegangan tidak ideal dapat mengeliminasi 
harmonisa dengan hasil THD mendekati simulasi pada kondisi tegangan 
ideal. 
4. Pada sistem filter aktif terkopel fotovoltaik, THD arus sumber akan semakin 
besar jika injeksi daya aktif dari fotovoltaik menyebabkan arus sumber 
mendekati nol. 
5.2 Saran 
Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam mendesain filter aktif 
terkopel fotovoltaik pada kondisi tegangan tidak ideal antara lain : 
1. Dalam implementasi rangkaian pembangkit sinyal referensi, pemilihan jenis 
komponen yang berkualitas dan spesifikasi yang sesuai perlu diutamakan. 
2. Akurasi pembacaan sensor tegangan dan arus sangat berpengaruh pada 
sinyal referensi yang dibangkitkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sensor yang 
memiliki akurasi dan sensitivitas tinggi. 
3. Pada simulasi rangkaian pembangkit sinyal referensi, sesuaikan beban 
dengan kemampuan dari komponen yang digunakan dalam rangkaian. 
4. Kapasitas mikrokontroler STM32F4 untuk melakukan pengontrolan sistem 
secara keseluruhan tidak mencukupi, sehingga dibutuhkan pengolah sinyal 
dengan spesifikasi lebih besar lagi. 
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B. Blok simulasi filter aktif terkopel fotovoltaik dengan simulink 
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C. Blok Pemrograman Teori p-q pada mikrokontroler STM32F4 menggunakan 
Simulink 
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